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Hydraulisch schemaTekeningen zijn illustratief.
Uitvoering volgens de regels van de kunst.
Veiligheidsaquastaat verplicht bij vloerverwarming.
Onder voorbehoud van technische wijzegingen en vergissingen, zie tarief. DAS
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Diode
5785D001

Pt 1000
5785D005

T1

Hydro Solar 18
5785C003

A1

Pt 1000
5785D005

T3

Pt 1000
5785D005

T2

P1

ACV22 
10800018RV Helio Mix 3/4"

5785C002

Legende

AF Buitenvoeler
RV Ruimtethermostaat verwarmingskring
T1 Collectorvoeler zonnepanelen
T2 Spiraalvoeler zonneboiler
T3 Boilervoeler sww (Optioneel)
A1 Zonnecirculatiestation
P1 Pomp verwarmingskring
P2 Omlooppomp SWW

Mix 3/4"
55212000

Terugstroom-
beveiliging
5785C010

P2

HelioPlan S
5785A004

Solar Unit 100
A1002276

Helio Group 100
A1002272

Smart ME

 HeatMaster TC met Helio Kit Smart S 300

HM TC
05652201


